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4.3 TEHNIČNO POROČILO 

4.3.1 Projektna naloga  

 Za prostore objekta: UREDITEV ŠOLSKEGA DVORIŠČA na OŠ Draga Kobala v Mariboru je izdelati 
načrt elektro instalacij razsvetljave. Instalacijo izvesti za trifazno napetost 400 V - v skladu s podatki o 
razpoložljivi moči v omrežju investitorja.  

 
 Meritev električne energije je izvedena v omarici DES, napajani iz lokalnega električnega omrežja in  
 locirani v obstoječi omarici PMO. 

  Razvod kablov predvideti v podometni izvedbi v zemlji, ob uporabi vodotesnega materiala. 
 Projekt je potrebno izdelati na osnovi posnetkov obstoječega stanja, gradbenih podlog, zahtev 

arhitekta in veljavnih tehniških predpisov. 
 

 Ostali podatki so razvidni iz projektne naloge v gradbenem in strojnem delu.  
 

4.3.2 Tehnični opis objekta 

 Dovod električne energije je izveden iz obstoječe  omarice DES, v kateri je izvedena meritev 
porabljene energije in tarifne varovalke – obstoječe varovanje se ne spremeni.  

 
Obstoječi razdelilnik +SB-1K7A je lociran v kleti objekta A. Iz rezervnega odcepa se izvede napajanje 
omarice +SB-1K/A.1, locirane na steni hodnika objekta A/pod stropom/. Vanj se vgradi oprema za 
potrošnike razsvetljave in napajanje konfina na predmetnem objektu. 
 
Električni porabniki se priključijo s kabli, položenimi v zemlji v zaščitnih ceveh. 

 Razvod iz razdelilnika bo izveden s kabli NYM-J in NYY-J.    
     

Razsvetljava se izvede deloma s kandelaberskimi dekorativnimi svetilkami, deloma pa s 
talnimi/izvedba v skladu z Uredbo/, posluževanje razsvetljave se izvede preko fotoreleja in stikalne 
ure ter ročno. 

 
Pred zaključkom del je potrebno instalacijo preizkusiti glede pravilnosti vezave in sistema zaščite, ter 
izvesti zahtevane meritve. 

 
 Dimenzioniranje  
 

Vsi kabli so dimenzionirani z ozirom na nazivni tok varovalke in dovoljen padec napetosti. Osnova za 
kontrolo je bila predvidena dolžina napajalnega kabla  razdelilnika in nazivna moč porabnikov, 
vključno s porabniki v adaptiranih prostorih. 

 V razdelilniku DES trifazni odcep ostane varovan z obstoječimi varovalnimi vložki.  
 
 Zaščita                                                                
 

Za obravnavani objekt se kot zaščitni ukrep pred posrednim dotikom izvede ukrep z zaščitno napravo 
na diferenčni tok. Pri zaščitnem ukrepu pred posrednim dotikom z zaščitno napravo na diferenčni tok 
je potrebno vse kovinske dele, ki normalno niso pod napetostjo, lahko pa v slučaju okvare pridejo pod 
nevarno napetost, vezati za zaščitni vodnik rumeno - zelene barve. Zaščitni ukrepi se ne spremenijo - 
že vgrajena ZNDT. 
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4.3.3 Projektantski popis 
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4.3.4 Legenda simbolov 

 
 
Šuko vtičnica 
 

 
Navadno stikalo 

 
Štedilnik  
 
 

 
Vtičnica s pokrovom 
 

 
Menjalno stikalo 

 
Pomivalni stroj 
 
 

 
Tripolna vtičnica 
 

 
Serijsko stikalo 

 

 
Pralni stroj 
 
 

 
Ventilator, napa 
 

 
Tripolno stikalo 

 
Sušilni stroj 
 
 

 
Antenska vtičnica 
 

 
Križno stikalo 

 

 
Zamrzovalnik 
 
 

 
Telefonska vtičnica 
 

 
Tipkalo z lučko  

 

 
Hladilnik 
 
 

 
Telekomunikacijska vtičnica 
 

 
Razdelilnik 
 

 
Bojler 
 

 
Luč – varnostna 
 

 
Luč - plafoniera 

 
Infra grelnik                                                    
 

 
Luč reflektorska 

 
Luč stenska 

 
Luč senzorska          S                  

 
Svetilka  fluorescentna 
 

 
Luč s stikalom 

 

   
   

Višine priključnih mest od tal: 
 

− stikala za razsvetljavo - 1, 1 m 

− vtičnice za splošno uporabo ob vratih - 0,5 m  

− vtičnice ob delovnih površinah v kuhinji - 1,2 m 

− vtičnice v kopalnici - 1,7m od tal in min. 0,6 m od roba kadi (s pokrovom) 

− vtičnice v kleti - 1,2 m (v vlažnih prostorih vodotesne izvedbe)  

− izpust za luč pod elementom - 1,35 m  

− izpust za infra - 2,2 m 

− izpust za napo - 1,8 m 

− TV vtičnica - 0,5 m 

− telefonska vtičnica - 0,5 m  

− računalniška (telekomunikacijska) vtičnica - 0,5 m  

− domofonski aparat - 1,5 m 

− tipkalo za zvonec - 1,5 m 
 
 

3/N/P
E 

R1 
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4.4 RISBE 

 

► Razdelilnik +SB-1K/A.1  – enopolna shema M % D1 

► Situacija - elektrika M 1:250 4-E11 
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